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Laborato¥ 1.S¢V, a.s., Pribram, zku$ebni laboratoi* ¢.1430 akreditovana éeskym institutem pro akreditaci, o.p.s.,
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Novohospodskia 93,261 80 P¥ibram IX
Laborato¥ pitnych vod
Telefon: 318 494 233, Fax: 318 633 070, e-mail: laborator@1scv.cz

PROTOKOL ozkouskach 921/2023
vzorku ¢islo: 907/2023

Zakaznik: Obec Ritka Objednavka ¢&.:
Na Navsi 54
25203 Ritka

Misto odbéru: Vodovod, Ritka, K Varadovu, &.p. 309 Datum odbéru: 30.5.2023 9:05
Identifikace: Datum piijmu: 30.5.2023 11:45
Odbér provedl: Laboratot Kopickova Karolina Datum zahajeni analyz: 30.5.2023
Ptijem provedl: Rezkova Michala Datum ukondeni analyz: 5.6.2023

Oznaceni vzorku: EA-05
Klasifikace vzorku: Pitna voda

(K11) Pitn4 voda, povrchovy zdroj, kraceny rozbor dle Vyhl. MZd ¢.252/2004 Sb. v platném znénf
Vzorkovani se provadi podle SOP - OV1 (CSN EN ISO 5667-1,3,14, CSN ISO 5667-5, CSN EN ISO 19458).

Misto provadéni laboratornich &innosti: Laboratot 1.S¢V, a.s., Piibram - Laboratof pitnych vod

*  Zkouska provedena na misté odb&ru vzorku

*#* Postup se provadi podle normy, ktera pozbyla platnost.

Limitni hodnoty byly ptevzaty z Vyhlasky MZd. CR &.252/2004 Sb. ze dne 22.4.2004, kterou se stanovi hygienické pozadavky na
pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody v platném zné&nf. Tyto hodnoty nejsou pfedmétem akreditace.

NMH- nejvy$si mezni hodnota MH-mezni hodnota DH-doporudena hodnota

Symbol " <" vyjadiuje vysledek mensi neZ mez stanovitelnosti, A-metoda v rozsahu akreditace, N-metoda mimo rozsah akreditace,
SA-metoda v rozsahu akreditace subdodavatele

Nejistota m&teni (NM) je vyjadiena jako kombinovana roziifend nejistota (koeficient rozsifeni k=2) a charakterizuje interval, ve kterém lze
odekavat skuteénou hodnotu s pravdépodobnosti 95%.

Nejistota méfeni se nevztahuje na vysledek mensi neZ mez stanovitelnosti.

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu laboratote
nesmi byt protokol reprodukovan jinak neZ cely. U vzorkd neodebranych laboratofi neruéi laboratof za kvalitu odbéru, ale pouze za
provedené analyzy.
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chemie
ukazatel vysledek | jednotka | NM | metoda limit, typ
teplota 15.1 °C 0.3 [ SOP &.CH-19(CSN 757342) A
pH 7.5 0.1 | SOP-8.CH-01(CSN ISO 10523) A 6.5 - 9.5 (MH)
barva 5 mg/l Pt (CSN EN ISO 7887) N max. 20 (MH)
zékal 0.3 ZF(n) 5% | SOP &.CH-17(CSN EN ISO 7027-1) A max. 5 (MH)
konduktivita 33.1 mS/m 5% | SOP &.CH-10(CSN EN 27888) A max. 125 (MH)
celkovy organicky uhlik 3,05 mg/l 15% | SOP &.CH-31(CSN EN 1484) A max. 5.0 (NMH)
amonné ionty <0,05 mg/l SOP &.CH-03(CSN ISO 7150-1) A max. 0,5 (MH)
dusitany <0,010 mg/l SOP &.CH-04(CSN EN 26777) A max. 0.5 (NMH)
dusiénany 23.0 mg/l 10% | SOP &.CH-24(CSN 75 7455) A max. 50 (NMH)
zelezo <0,05 mg/l SOP &.CH-11(CSN ISO 6332) A max. 0.2 (MH)
mangan 0,01 mg/l 11% |SOP &.CH-12(CSN 83 0520-g4st 21, A max. 0,05 (MH)
CSN 83 0530-84st 28, 1976) LEE
hlinik 0.05 mg/l 8% | SOP &.CH-13(CSN ISO 10566) A max. 0,2 (MH)
pach piijatelny SOP &.CH-28(CSN 75 7340) A pfijatelny
chut’ ptijatelna SOP &.CH-28(CSN 75 7340) A pfijateln4
chlor celkovy 0.19 mg/l 2% | SOP &CH-15(CSN EN ISO 7393-2) A max. 0,4 (MH)
chlor volny 0,07 mg/] 2% | SOP &.CH-15(CSN EN ISO 7393-2) A max. 0,30 (MH)
hydrobiologie
ukazatel vysledek | jednotka | NM | metoda limit, typ
Mikroskop.obraz:pocet 0 jedinci/ml SOP & HB-01(CSN 75 7712) A max. 50 (MH)
organismil
Mikroskop.obraz:zivé 0 jedinci/ml SOP & HB-01(CSN 75 7712) N max. 0 (MH)
organismy
Mikroskop. obraz: abioseston 1 % SOP &.HB-01(CSN 75 7713) A max. 5 (MH)
mikrobiologie
ukazatel vysledek | jednotka | NM | metoda limit, typ
Escherichia coli 0 KTJI/100m| SOP &.M-02(CSN EN ISO 9308-1) A max. 0 (NMH)
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP &M-02(CSN EN ISO 9308-1) A max. 0 (NMH)
podty kolonif pii 36 °C 0 KTJ/ml SOP &.M-06(CSN EN ISO 6222) A max. 40 (DH)
podty kolonii pfi 22 °C 0 KTJ/ml SOP &.M-06(CSN EN ISO 6222) A max. 200 (DH)

Z4kaznikiim, kteti se odvolavajf na &innost Laboratote 1.S8V, a.s., P¥ibram, ktera je pfedmétem akreditace, doporudujeme pouZivat tento text:
Zkouseno v Laboratoti 1.8&V, a.s., Pribram, které je akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
k fyzikalng-chemickym, mikrobiologickym a biologickym rozborim pitnych, surovych, podzemnich, povrchovych a odpadnich vod v&etn& vzorkovéni,

zkuebni laboratof &. 1430."

Kombinovana znatka ILAC MRA uvedena na Protokole o zkougkach nesmi byt zdkazniky dale pouZivéna.
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Laboratof 1.S¢V, a.s., P¥ibram
Novohospodska 93,261 80 Pribram IX
Laborato¥ pitnych vod
Telefon: 318 494 233, Fax: 318 633 070, e-mail: laborator@]lscv.cz

Posouzeni vysledkii analyzy vzorku ¢. 907/2023

Zakaznik: Obec Ritka Objednavka ¢&.:
Na Navsi 54
25203 Ritka

Misto odbéru: Vodovod, lviitka, K Varadovu, &.p. 309 Datum odbéru: 30.5.2023 9:05
Identifikace: Datum piijmu: 30.5.2023 11:45
Odbér provedl: Laboratot Kopic¢kova Karolina Datum zah4jeni analyz: 30.5.2023
Pfijem provedl: Rezkova Michala Datum ukonéeni analyz: 5.6.2023

Oznadeni vzorku: EA-05
Klasifikace vzorku: Pitné voda
Analyzovany vzorek vyhovuje vyhlasce MZd. ¢. 252/2004 Sb. v platném znéni ve viech stanovenych parametrech.

Rozhodovaci pravidlo: Nejistota méfeni se pfi hodnoceni shody vysledkd s pfedepsanym limitem nezohledtiuje.
Pfilohou posouzeni vysledkd je protokol o zkouskach & 921/2023

P¥ibram, 5.6.2023 “Ing. Jitka Bufinova
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